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DIÂMETRO EXTERNO DO BIOFILTRO
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DETALHE DAS TAMPAS
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PLANTA - PLACA PERFURADA (ESPESSURA=8cm)
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PLANTA - PLACA DE FUNDO (ESPESSURA=5cm)
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MONTAGEM DAS TAMPAS
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ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAS

1. PLACA PERFURADA CONFORME DETALHE EM CONCRETO ARMADO e=8 cm.

2. COBERTURA EM PRFV COM RESINA ISOFTÁLICA E PROTENÇÃO UV INCLUINDO BEIRAL PARA DESAGUE DE ÁGUA

PLUVIAIS CONFORME DETALHE.

3. O CONTROLADOR E INDICADOR DE UMIDADE SERÁ INSTALADO NO PAINEL ELÉTRICO GERAL DA EEE, RECEBENDO

SINAL DO TRANSMISSOR DE UMIDADE INSTALADO NA CAMADA FILTRANTE DO FILTRO BIOLÓGICO.

4. MATERIAL COMPOSTO: 30% DE TURFA, 30% DE CAVACO DE MADEIRA, 30% DE CARVÃO VEGETAL E 10% DE AREIA.

O CAVACO DE MADEIRA PODERÁ SER SUBSTITUIDO POR BAGAÇO CASCA DE COCO, BAGAÇO DE CANA DE

AÇUCAR OU MATERIAL SEMELHANTE QUE TENHA EFICIÊNCIA COMPROVADA.

NOTAS

1. DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. PARA ESPESSURA DO ANEL DE CONCRETO, CONSULTAR PRO-ETO ESTRUTURAL.

3. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE INTERLIGAÇÃO AO POÇO DE SUCÇÃO E CAIXA AREIA, ASSIM COMO O DRENO

DE FUNDO, DEVERÃO CONSTAR NA LISTA DE MATERIAL DA ELEVATÓRIA.

4. AS DIMENSÕES DA TAMPA E DA CAIXA DO EXAUSTOR, DEVERÃO SER DEFINIDAS PELO PRO-ETISTA CONFORME

AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO.

5. CASO OCORRA NECESSIDADE DE ALTERAR O PADRÃO, DEVERÁ SER CONSULTADA A FISCALI=AÇÃO DA CESAN.
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